ennovatis
EVLQY%IQ selien & verstelen.

Energiemanagement.
Datenerfassung. Datenauswertung.

Philipp Grob, 23. September 2016



Stadt spart neun Millionen Euro in 15 Jahren

- Umwelt Was das Energiemanagement gebracht hat und wer die grofiten Verbraucher Kemptens sind

Pressemitteilung Stadt Kempten, 2. August 2016

Wasser
-15%




@ Energie-Management-System



Daten erfassen

Daten archivieren /
verwalten / auswerten

Daten prasentieren

Smartbox/Smartcase

Feldgerate

Smartapp

Echtzeitdaten darstellen
Anlagen einstellen

Controlling
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Bundesland Baden-Wurttemberg




Monatsbericht

Grundlagen
Zeitraum 01.01.2015- 31.01.2015
Datum 03.02.2016

Adresse Strasse 1, 00000 Ort
Wetterstation

Baujahr a5

Netto-

geschossflsche 220" ™

Nettoflache 22826 m*

Warme, gesamt
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Projektziele

1. Energie-Reporting
» Monats- & Jahresberichte



Projektziele

1. Energie-Reporting
» Monats- & Jahresberichte
2. Energiecontrolling
» Analysetool fur Experte & fur
Hausmeister
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Projektziele

1. Energie-Reporting
» Monats- & Jahresberichte
2. Energiecontrolling
» Analysetool fur Experte & fur
Hausmeister
3. Anlagencontrolling



Projektumfang

Messtechnik (liefern und einbauen)
- Elektrizitat

- Warme

- Wasser




Beispiel:
Staatliche Akademie der bildenden Kiinste
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@ Messtechnik



Auszug Elektrozentrale

Div. Unterzahler

Trafo Zihler Zihler Zihler
0 0|0 0] 0 0|0 (0] 0o/0|0 0
Zahler NA
0,00 0 0/0/0 (0]

Zahler Zahler Elekt”z'tat
Elektrozahler Netz- * Hilfsenergie
(Mittelspannung) analysator * Erzeugung
BHKW

Zahler Zahler
0/ 0 0 0 0|0 0 0

P

Gaszahler Warmezaher




Lastgang Elektrizitat - Bezug EnBW, Produktion BHKW
2 Wochen, 15 Minutenwerte

X-Achse von 01.07 2016 14:53 bis 18.07 2018 09.07

[# SZ_EnBW_5205062801 [kW] # SZ_BHKW _Netto [iWV] |




Energie [k¥vh]
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0

BHKW, Auswertung Wirkungsgrad

Periode: Woche

Datum Wochentag 2016

X-Achse von 18.04 2016 bis 23.04 2018 |

Dateninput/-output
I VWIMZ_BHKW [KWh]

[0 S7 Neubau 2_WE Abgabe [kWh]

N S7_BHKW_HilfsEnerg [KWh]

[—167_BHKW kWh [K\Wh]

< BHKW_Wirkungsgrad_Weissenhof [NONE]
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Extras

Eigenschaften des selektierten Wertes

Bearbeiten Ansicht

Datei

r

[~ ungiiltig

[~ gelischt
[~ Wechsel

[~ Fehler

[~ nur Zeit ist giiltig
[ Wert zu hoch

¥ Treiber

|I]?.I]3.2I]1 6 10:15:32

Zeit:

[~ Mittelwert

|321usuu.

Wert:

[ Punktwert

[~ Original

[~ manuell gedndert [~ Wert zu niedrig

29613 { 44988

[” Negativer Impuls

Nr.

%

100.

Qualitit:

>

22032016 01:01:52 —

Monat: Februar, 2016
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Speichern




|
M-Bus Splitter

: | ennovatis =
H Il Smartbox
e l

Nachteil: Zusatzliches Splitter notwendig
und ist storungsanfallig




Zahler

0 0 0 [0] ;

Zahler

o|lo]ol]o ennovatis’ (&
E Smartbox

LOsung: (= Smartbox als M-Bus Router nutzen
GLT hat Prioritat



('4 Anlagencontrolling



1. VL/RL-Temperatur messen




VL/RL-Temperatur messen

Gebaudeparameter erfassen
(Warmeabgabe, Warmeerzeugung,
Nutzung, energetische Qualitat)

Berechnen der Zielheizkurve



Masterbericht



)

N _
Feldgerate Datenserver : @é_‘i&
Gebaude | Ort Bedingungs- Priufperiode AT
verletzung
Heizgruppe 1 Vorlauf | Winter 15/16 +11 K
Heizgruppe 2 Vorlauf | Winter 15/16 +5 K




Feldbericht



Feldgerate

Smartbox/Smartcase
< (2

)
N

Datenserver

N—

Controlling
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Smartweb
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Anlagen Controlling Heizung

Grundiagen

Objekt 1
Sirasse 1, 00000 Ot
01.012015-31.012015
03022016

Jon 1.0

LM LA 1Sep LOM Lihov LDez Ldan LFeb Lar LApr LMai 1un
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 216 2016 206

ennovatis’@

Berec 197 . 506 Cebis.

m

Melzkurve, Hoizgronze

Meiziaistung




59.6 Celsius

Bereich: 19.7

1.Jul 1.Aug 1.Sep 1.0kt 1.Nov 1.Dez 1l.Jan 1l.Feb 1.Mar 1.Apr 1.Mai 1.Jun
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016

VL-Temperatur
(Heizgruppe)




Bewertung

Bemerkungen
Positiv Optimierungsvorschlage
+ Tag/Nacht Umschaltung funktioniert - Heizkurve um 5K absenken

+ Sommer/Winter Umschaltung funktioniert




[Celsius]

Gebéude 1, Heizkurve Liiftungsanlage

Viertelstundenwerte vergangene Woche
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B0.00 f--5---==-}
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X-Fos: 17.05 2016 H-Achse von 01;05 2018 00:00 bis 31.05:2015 23:45
¥-Ros: : : ! : : : :

1254
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¥ —— AT [Celsius] [¥ —— VLT Liiftung [Celsius] ¥ —— RLT Liiftung [Celsius] |

VL-Temperatur
(Heizgruppe LUftung)



Worlaufternperatur [Celsiug]

Gebaude 1, Heizkurve HG Nord

Stundenwerte Heizsaison &gt: 30°C

S S A s O SO S - X-Achse von 5.480 bis £42.228
¥-Pos:
T T S T T T T T S T T S T -

rechts: 0.000

18 20 22

Aussentemperatur [Celsius]

[¥ B VLT Verwaltung [Celsius] |

VL-Temperatur
(Heizkessel)




Heizleistung [kyvh]
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Gebaude 1, Heizleistung HG Nord

Stundenwerte Heizsaison

Y-POsi ...
links: 99.720.
reghts: 0.001

JCAChsE von -5.488 bis 12.795

25 3 356 4 46 5 65 6 656 7 756 85 9 95 10 104 1" 115 12 128
Aussentemperatur [Celsius]

[# m Gz verwaltung_3(kwh) (kwh] |

VL-Temperatur
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#3 ennovatis Energiemanagement

Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht

= @ & stadtstuttgart

Controlling

<< ohne Filter > > L ]

[7 Arbeitsbereich "RHK": 2 Projekt(e) ~

5 £ [T
=-FB Boppard

- ﬁ Emmelshausen
- ﬁ Kastellaun
=-HE Kirchberg
=-HE Oberwesel
=-HE Rheinbéllen
- ﬁ Simmern
et ﬁ Sohren-Bichenbeuren

[ ﬂ Wetterdaten

- @ Verwaltungsobjekte

(= @ Virtuelle Datenquellen

[+ @ Witterungsbereinigung
[]--@ Simmern

[—]@ Beppard

&g 2.1.7.2.000 Gymnasit
E@ Liegenschaft
B8 KWZ Gymna:
B8 SZ Gymnasiu
2R WZ Gymnasi

= @ Schulgebiude &
= Ea KWZ Schulge

g 2.1.7.3.000 Sport|
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[
E

7-g Kirchberg

]--@ Schren-Bachenbeuren
[]--@ Rheinbéllen

7 Webauftritt

1-_7] Erfassungskontrolle

-2 Energieberichte

{58 Stadt Stuttgart

E-g¥ Am WeiBenhof 1

5+3 EnBW_Daten_320506280
"= ENBW_Lastgang_Str
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¥ WMZ_EnBW_520506
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¥ Graphical Data Analyzer — m| X
BHKW, Auswertung Wirkungsgrad
Periode: Woche
20000 1

¥ -Pas:
157000 4 links: _2_59_3_3_?_ i

100004

Energie [kivh]

50004

-
158.04

(3O pesBsBunyipg,

Datum Wochentag 201 E-

Dateninput/-output

I /V1V1Z_BHKVY [kVWh]

[ 57 Neubau 2_WE Abgabe [k\Wh]
1 GZ_BHKW KWh [KWh]

I S7_BHKW_HilfsEnerg [kKWWh]
-  BHKW_Wirkungsgrad_Weissenhof [NOMNE]

=0ptionen
=Zoom - Scroll

[Celsius]

=Zeitbereich

Auswahl Beenden

i Graphical Data Analyzer

Gebaude 1, Heizkurve Liiftungsanlage

Viertelstundenwerte vergangene Woche
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Datenflut (clever) Nutzen
Zugang zu den Daten schaffen
Wissen uber Anlagen und Komponenten
Adaquate Auswerte-Software

Markt verlangt nach integrierter Software
Energiemanagement-Systeme/Alarme
Gebaudeautomation/Gebaudeleittechnik
Facility Management Software

9



Vernetzung innerhalb des Gebaudes und
der Gebaude untereinander

External Data: forecasts,energy price, etc.

I\
'l.eepos Neighbourhood EnMS
Information energy brokering tool
and l

Decision end-user collaboration tool <« ICT platform

Support f : d
SyStem periormance monitoring an I

operations planning tool

Neighbourhood Automation System
OGEM supervisory and predictive control applications
[s] ]

Structure of the EEPOS Neighbourhood Energy Management System



ennovatis Schweiz AG

Hauptsitz Schweiz
Bahnhofstrasse 7

CH-4600 Olten

+41 62 555 37 37
info@ennovatis.ch
www.ennovatis.com
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